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1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del TICA, il presente documento ha lo scopo di presentare I procedimenti 
autorizzativi per la connessione e l’esercizio dell’impianto di produzione e le modalità di scelta da parte del 
Richiedente in materia di gestione dei stessi. 

2. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI 

Si riportano di seguito, in funzione delle aree di competenza IRETI, i principali adempimenti autorizzativi 
necessari di acquisizione ai fini della realizzazione degli impianti di rete per la connessione. 

2.1. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AREA COMPETENZA TORINO 

AREA COMPETENZA TORINO 

RIFERIMENTO ENTE DI RIFERIMENTO 

DM. 449/1988 
Ministero dello Sviluppo Economico 

D. Lgs. 259/03 

 L.R. Piemonte 14/R 
06/12/2004 

Regione Piemonte 
L.R. Piemonte 23 del 
05/04/1984 

Delibera del Consiglio 
Comunale (mecc. 2005 
10310/046) 

Comune di Torino 

Delibera del Consiglio 
Comunale (mecc. 2009 
02511/033) 

D. Lgs. 446/97 e smi 
(C.O.T.S.P. - Concessione 
Temporanea Suolo 
Pubblico) 

D. Lgs. 285/92 e smi 

Testo Unico 1775/1933 

TIM - Telecom Italia 

Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ministero dello Sviluppo Economico 

E-Distribuzione S.p.A. 

SATAP S.p.A. 

ATIVA S.p.A. 

Servitù di elettrodotto 

Interferenze progettuali 
dell’opera 

Amministrazione Provinciale – Servizio Viabilità, Infrastrutture e Patrimonio 

Provincia di Torino – servizio mobilità e trasporti – ufficio concessioni 

Regione Piemonte 

ANAS S.p.A. 

RFI S.p.A. 

Terna S.p.A. 

SNAM S.p.A. 
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2.2. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AREA COMPETENZA PARMA 

AREA COMPETENZA PARMA 

RIFERIMENTO ENTE DI RIFERIMENTO 

 L.R. 10/93 e smi “Norme in materia di 
opere relative a linee ed impianti 
elettrici fino a 150.000 V delega 
funzioni amministrative”  

 DGR 1965/99 “Direttiva inerente 
l’applicazione della LR10/93” 

 Testo Unico 1775/1933 “Testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e 
impianti elettrici” 

 DM 29/5/2008 “Approvazione per la 
metodologia di calcolo per le fasce di 
rispetto degli elettrodotti” 

Soprintendenza Archeologica 

ARPAE SSA sezione di Parma 

A.U.S.L. 

Amministrazione Comunale di Parma – Settore Interventi 
Urbanistici 

TIM - Telecom Italia 

Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (sezione 
U.S.T.I.F.) 

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale 
per le Risorse Minerarie 

Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” 

Comando Logistico Aeronautico – 1°ROI 

E-Distribuzione S.p.A. 

Servitù di elettrodotto 

Interferenze progettuali dell’opera 

Amministrazione Provinciale – Servizio Viabilità, 
Infrastrutture e Patrimonio 

Provincia di Parma – servizio mobilità e trasporti – ufficio 
concessioni 

Consorzio di Bonifica Parmense 

Regione Emilia Romagna 

ANAS S.p.A. 

RFI S.p.A. 

Terna S.p.A. 

SNAM S.p.A. 

Amministrazione Comunale di Parma – Servizio 
manutenzioni – manomissione suolo pubblico 
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3. TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI 

3.1. PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO AI SENSI DEL D.lgs. 387/03 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del TICA, IRETI, nell’ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la 
connessione, fornisce, senza alcun onere aggiuntivo, le informazioni necessarie al fine della predisposizione 
della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 
387/03.  

Il Richiedente, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo rispettivamente 
per connessioni in Bassa Tensione ed entro 90 (novanta per connessioni in Media Tensione, è tenuto a:  

a. Presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva della 
documentazione necessaria (compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli 
eventuali interventi sulla rete esistente, se previsti, validato da IRETI;  

b. Inviare a IRETI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione 
della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo con indicazioni in merito alla tipologia di 
procedimento autorizzativo seguito, agli estremi e recapiti del responsabile del procedimento 
autorizzativo. 

Il Richiedente è inoltre tenuto a:  

a. Aggiornare IRETI in merito allo stato di avanzamento del procedimento autorizzativo almeno con 
cadenza semestrale; 

b. Informare tempestivamente IRETI in relazione all’ottenimento delle autorizzazioni con esplicita 
indicazione del termine ultimo entro il quale sarà realizzato l’impianto e con allegata l’attestazione 
di registrazione dell’impianto sul portale GAUDI’; 

c. Informare tempestivamente IRETI in relazione al mancato ottenimento delle autorizzazioni. 

Qualora il Richiedente, anche a seguito di sollecito da parte di IRETI per la presentazione della suddetta 
documentazione, entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi al sollecito, non effettui l’invio della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del 
procedimento autorizzativo con indicazioni in merito alla tipologia di procedimento autorizzativo seguito, 
agli estremi e recapiti del responsabile del procedimento autorizzativi, il preventivo per la connessione si 
ritiene decaduto. 

Il Richiedente può avvalersi di IRETI per la predisposizione della documentazione necessaria nell’ambito del 
procedimento unico al fine dell’autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica oppure nella gestione in 
toto del procedimento autorizzativo necessario per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione. 

In tal caso, il Richiedente è tenuto a corrispondere a IRETI il corrispettivo economico definito al par. 4.1. 

3.1.1. ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO 

Qualora il procedimento autorizzativo unico abbia esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento 
dell’informativa inviata dal Richiedente ovvero dalla data di ricezione da parte di IRETI della comunicazione 
dell’esito negativo da parte dell’ente autorizzante (o dell’improcedibilità dell’iter autorizzativo medesimo), 
anche a seguito di richiesta di informativa da parte di IRETI, il preventivo accettato per la connessione è da 
ritenersi decaduto. 

IRETI, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, è tenuto a restituire al Richiedente la parte del 
corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli 
interessi legali maturati. 
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3.2. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DIVERSI DAL PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DEL D.lgs. 387/03 

Il Richiedente, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo 
per connessioni in Bassa Tensione ed entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione del 
preventivo per connessioni in Media Tensione, è tenuto a:  

a. Presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio 
dell’impianto di produzione, comprensiva della documentazione necessaria; 

b. Inviare a IRETI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione 
della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo con indicazioni in merito alla tipologia di 
procedimento autorizzativo seguito, agli estremi e recapiti del responsabile del procedimento 
autorizzativo. 

Il Richiedente è inoltre tenuto a:  

a. Aggiornare IRETI in merito allo stato di avanzamento del procedimento autorizzativo almeno con 
cadenza semestrale; 

b. Informare tempestivamente IRETI in relazione all’ottenimento delle autorizzazioni con esplicita 
indicazione del termine ultimo entro il quale sarà realizzato l’impianto e con allegata l’attestazione 
di registrazione dell’impianto sul portale GAUDI’; 

c. Informare tempestivamente IRETI in relazione al mancato ottenimento delle autorizzazioni. 

Qualora il Richiedente, anche a seguito di sollecito da parte di IRETI per la presentazione della suddetta 
documentazione, entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi al sollecito, non effettui l’invio della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del 
procedimento autorizzativo con indicazioni in merito alla tipologia di procedimento autorizzativo seguito, 
agli estremi e recapiti del responsabile del procedimento autorizzativi, il preventivo per la connessione si 
ritiene decaduto. 

IRETI, rispettivamente entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la 
connessione per connessioni in Bassa Tensione ed entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di 
accettazione del preventivo per connessioni in Media Tensione o in Bassa tensione con interventi sulle reti a 
livello di tensione superiore, è tenuto a presentare le eventuali richieste di autorizzazione in capo al 

medesimo per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente 
ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria, fornendo contestuale informazione al 
Richiedente. 

IRETI è inoltre tenuto ad aggiornare il Richiedente in merito allo stato di avanzamento del procedimento 
autorizzativo almeno con cadenza semestrale e informare lo stesso in merito alla positiva o negativa 
conclusione del procedimento autorizzativo. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 7 del TICA, il Richiedente, prima della presentazione delle richieste di 
autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, è tenuto a corrispondere a IRETI il 
corrispettivo a copertura dei costi sostenuti da IRETI per l’iter autorizzativo indicati al cap. 10 del documento 
MCC. 

Qualora l’impianto di produzione sia alimentato da fonti rinnovabili o trattasi di impianto di cogenerazione d 
alto rendimento, il corrispettivo è facente riferimento esclusivamente ai costi sostenuti da IRETI per il 
procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. 
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IRETI, a seguito di presentazione di istanza all’atto dell’accettazione del preventivo da parte del Richiedente, 
consente allo stesso Richiedente la gestione del complesso di adempimenti connessi alle procedure 
autorizzative per l’impianto di rete per la connessione. 

IRETI, a seguito di presentazione di istanza all’atto dell’accettazione del preventivo da parte del Richiedente, 
può inoltre consentire di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali 
interventi sulla rete esistente.  

In tali casi, il Richiedente è ritenuto responsabile delle attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa 
la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni 
competenti con le necessarie informazioni fornite da parte di IRETI non comportanti onere aggiuntivi. 

Nel caso in cui il Richiedente decida di redigere il progetto dell’impianto di rete e degli eventuali interventi 
sulla rete esistente da presentare per l’iter autorizzativo, tale progetto dovrà essere validato da parte di IRETI. 

Il Richiedente, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo 
per la connessione per connessioni in Bassa Tensione ed entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di 
accettazione del preventivo per la connessione per connessioni in Media Tensione, è tenuto a  

a. Presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la connessione 
ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva della 
documentazione necessaria; 

b. Inviare a IRETI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione 
della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo con indicazioni in merito alla tipologia di 
procedimento autorizzativo seguito, agli estremi e recapiti del responsabile del procedimento 
autorizzativo; 

c. Aggiornare IRETI in merito allo stato di avanzamento del procedimento autorizzativo almeno con 
cadenza semestrale e informare lo stesso in merito alla positiva o negativa conclusione del 
procedimento autorizzativo. 

Il Richiedente nel caso in cui sia il responsabile del procedimento autorizzativo per la realizzazione 
dell’impianto di rete per la connessione e/o del procedimento autorizzativo per gli interventi sulla rete 
esistente ove previsti, qualora disgiunti dal procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio 
dell’impianto di produzione, e gli stessi abbiano avuto esito negativo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla 

data di ricezione dell’informativa, è tenuto a comunicare a IRETI l’avvenuta conclusione dell’iter autorizzativo 
con esito negativo, richiedendo una nuova soluzione tecnica o l’annullamento del preventivo con restituzione 
del corrispettivo per la connessione versato al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli 
interessi legali maturati.  

IRETI, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del 
Richiedente, dara seguito alle richieste. 

Il Richiedente può avvalersi di IRETI per la predisposizione della documentazione necessaria nell’ambito del 
procedimento autorizzativo.  

In tal caso, il Richiedente è tenuto a corrispondere a IRETI il corrispettivo economico definito al par. 4.2. 

Qualora l’impianto di produzione sia alimentato da fonti rinnovabili o trattasi di impianto di cogenerazione d 
alto rendimento, il corrispettivo è facente riferimento esclusivamente ai costi sostenuti da IRETI per il 
procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione 

IRETI, nel caso in cui sia il responsabile del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di 
rete per la connessione e/o del procedimento autorizzativo per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, 
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qualora disgiunti dal procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di 
produzione, e gli stessi abbiano avuto esito negativo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione 
dell’informativa, è tenuto a comunicare al Richiedente l’avvenuta conclusione dell’iter autorizzativo con esito 
negativo, richiedendo se debba riavviare l’iter con una nuova soluzione tecnica o procedere con 
l’annullamento del preventivo e conseguente restituzione il corrispettivo per la connessione versato al 
momento dell’accettazione del preventivo, maggiorato degli interessi legali maturati. 

Conseguentemente, il Richiedente è tenuto a comunicare a IRETI l’opzione prescelta, pena la decadenza del 
preventivo  

3.2.1. ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCZIO 
DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE 

Qualora il procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto 
esito negativo, a decorrere dalla data di ricezione dell’informativa inviata dal Richiedente ovvero dalla data 
di ricezione da parte di IRETI della comunicazione dell’esito negativo da parte dell’ente autorizzante (o 
dell’improcedibilità dell’iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte di 
IRETI, il preventivo accettato per la connessione è da ritenersi decaduto. 

IRETI, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, è tenuto a restituire al Richiedente la parte del 
corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli 
interessi legali maturati. 

3.3. GESTIONE COORDINATA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO 

Ai sensi dell’art.9 comma 13 del TICA, nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, 
sia condiviso tra più Richiedenti, gli stessi hanno facoltà di accordo sulla gestione del procedimento 
autorizzativo, dandone comunicazione a IRETI. In caso contrario, IRETI o il Richiedente che, per primo, ottiene 
le necessarie autorizzazioni è tenuto a fornirne comunicazione agli altri Richiedenti. 

3.4. VALIDITA’ DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE 

Ai sensi dell’art. 9 comma 14 del TICA, nei casi in cui l’impianto di produzione non sia realizzato entro le 
tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe 
concesse dall’ente autorizzante, il preventivo accettato per la connessione è da ritenersi decaduto. 

 


